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OPERE ARCHITETTONICHE:

 STUDIO 3C+T - CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI  
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CONDOTTE IDRICHE RETE ANTINCENDIO



(ANELLO Ø110 - PN16)
(DERIVAZIONE Ø75 - PN16)

IDRANTI "UNI45" CON MANICHETTA DA 45mm
E LANCIA A GETTO VARIABILE

POZZETTI DI DERIVAZIONE  
ALIMENTAZIONE IDRANTI

N.B. IN CORRISPONDENZA DELLE DEVIAZIONI PLANIMETRICHE
DEVONO ESSERE PREVISTI IDONEI BLOCCHI DI ANCORAGGIO

IDRANTI FUORI SUOLO CON DUE ATTACCHI

PRESA ACQUA ANTINCENDIO


